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CAIXA DE INSPEÇÃO 
DO ATERRAMENTO

CAIXA DE PASSAGEM
(70 x 46 x 80 cm)
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(70 x 46 x 80 cm)

QD
PRINCIPAL

25 mm² - Eletroduto Ø 2"
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OBSERVAÇÃO:

OS ELETRODUTOS DO RAMAL DE ENTRADA
E DO RAMAL DE CARGA DEVERÃO SER

ENTERRADOS A 60 CM DE PROFUNDIDADE
SINALIZADO POR FITA A 15 CM DE PROFUNDIDADE

E ENVOLTO POR CAMADA DE CONCRETO
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PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1/50

RUA DAS SEMPRE VIVAS0,0

ALINHAMENTO

PASSEIO PÚBLICO - PISO
ANTIDERRAPANTE INCL. 2%
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Data:

Escala:

Desenho CAD:

Área Total:

Prancha:

Endereço da obra:

Proprietário:

Responsável Tecnico:

Assunto:

Prefeitura Municipal de Tramandaí ,Avenida da Igreja ,nº 346 - Centro - CNPJ: 88771001000180 -  Fone: [51] 3684-9000  - CEP: 95.590-000

Projeto:

 SETOR 119, QUADRA 95 - LOTE 02  - JARDIM ATLÂNTICO - TRAMANDAÍ - RS

Município de Tramandaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

JUNHO/2024

INDICADAS
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PROJETO UBS PORTE II

INDICADAS
Engenheiro Civil Flávio G.S. Mainieri - CREA/RS Nº 77112

ELÉTRICO - PLANTA BAIXA
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